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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z 2019 r. poz. 59)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 22019 r. poz. 1437)

e § 21 wust. 1 i § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w zwigzku z poborem prob wody dokonanym w dniu
13.02.2019 r. w ramach kontroli wewngtrznej z wodociggu Goncezyce:
SUW Goncezyce — woda podawana do sieci
1 na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdania z badan:
Nr: 316/02/2019/F/3 z dnia 19.02.2019 r., Nr: 316/02/2019/M/3 z dnia 18.02.2019 r.,
wykonanych zgodni z wymaganiami zatacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia;

w zwiazku z poborem préb wody dokonanym w dniu 06.05.2019 r. w ramach kontroli
wewngtrznej z sieci ww. wodociagu:
Szkola - Gonczyce
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan
Nr: 3896/04/2019/F/4 z dnia 10.05.2019 r., Nr: 3896/04/2019/M/4 z dnia 10.05.2019
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.48.2019 z poboru
prébek wody dokonanego w dniu 10.06.2019 r. z sieci ww. wodociagu:
Szkota Podstawowa — Gonezyce
Szkota Podstawowa - Chotynia
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanie z badan
OL-LBW.6210.622/n-623/n.2019 z dnia 14.06.2019 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami
zalacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych w zwigzku z poborem prob wody dokonanym w dniu
23.08.2019 r. w ramach kontroli wewngtrznej z ww. wodociagu:
SUW Gonezyce — woda podawana do sieci
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdania z badan
Nr: 6356/07/2019/M/3 z dnia 26.08.2019 r., Nr: 6356/07/2019/F/3 z dnia 28.08.2019
wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia;
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po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.81.2019 z poboru
prébek wody dokonanego w dniu 25.09.2019 r. z sieci ww. wodociagu:
Szkota Podstawowa — Gonezyce

Szkota Podstawowa - Chotynia
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek : Sprawozdanie z badan

OL-LBW.6210.1016/n-1017/n.2019 z dnia 01.10.2019 r., wykonanych zgodnie
z wymaganiami zalgcznika nr 6 do ww. rozporzadzenia;

po rozpatrzeniu danych w zwigzku z poborem préb wody dokonanym w dniu
09.10.2019 r. w ramach kontroli wewnetrznej z sieci ww. wodociagu:

Szkota Podstawowa — Goniczyce
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdania z badan
Nr: 1087/10/2019/M/1 z dnia 14.10.2019 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika

nr 6 do ww. rozporzadzenia;

po rozpatrzeniu danych w zwigzku z poborem prob wody dokonanym w dniu
30.10.2019 r. w ramach kontroli wewnetrznej z ww. wodociagu /monitoring przegladowy/:
SUW Gonczyce — woda podawana do sieci
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdania z badan
Nr: 3134/10/2019/F/3 z dnia 08.11.2019 r., Nr: 3134/10/2019/M/3 z dnia 04.11.2019
wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych w zwigzku z poborem préb wody dokonanym w dniu
19.11.2019 r. w ramach kontroli wewnetrznej z sieci ww. wodociagu:
Szkota Podstawowa — Gonczyce
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdania z badan
Nr: 399/11/2019/M/2 z dnia 22.11.2019 r., Nr: 399/11/2019/F/2 z dnia 25.11.2019

wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 6 do ww. rozporzadzenia;

Panstwowy Powiatowy Inspeiitor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Gonezyce
zarzadzanego przez Zaklad Budowy i Eksploatacji Urzadzen Wodociggowo-
Kanalizacyjnych Sp. z o.0., Mietne, ul. Garwolinska 3, 08-400 Garwolin
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Otrzymuja:
1. Zakfad Budowy i Eksploatacji Urzadzen Wodociggowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. 0. Migtne,
ul. Garwolinska 3, 08-400 Garwolin
2. Urzad Gminy Sobolew, 08-460 Sobolew;
3. Aa.



